Załącznik nr 10 do SIWZ

WYMAGANIA DLA WYKONAWCÓW DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI DANYCH GIS O NOWO WYBUDOWANYCH OBIEKTACH SIECI KANALIZACYJNEJ i WODOCIĄGOWEJ
Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu przebieg/lokalizację oraz opisy nowo wybudowanych obiektów sieciowych (wodociągowych oraz kanalizacyjnych) w postaci plików wektorowych *SHP zgodnie z załączonym wzorem (tab.1 i tab.2).  Każda klasa obiektów (zasuwa, hydrant, przewód kanalizacyjny, ....) musi być zapisana w oddzielnym pliku *SHP. 

Obiekty muszą zostać wprowadzone do plików wektorowych *SHP na podstawie współrzędnych geodezyjnych. Wykonawca uzupełni wartości atrybutów (opisów) wykorzystując wartości słownikowe zgodnie z tab.1. i tab.2. używając w tym celu wartości z kolumny KOD

Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu :
· wykaz współrzędnych (X,Y w układzie odniesienia PUWG 2000 strefa 5) punktu początkowego, końcowego oraz wszystkich punktów załamania dla każdego obiektu liniowego sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,

· wykaz współrzędnych (X,Y w układzie odniesienia PUWG 2000 strefa 5) określających położenie każdego obiektu nieliniowego sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Wykazy Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w formacie plików *xls lub tekstowego *txt, *csv.

1. Zasady edycji danych
Dla współrzędnych płaskich stosuje się układ współrzędnych płaskich prostokątnych „2000”. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych - Dz. U. z dnia 14 listopada 2012r. Nr 193, poz. 1287). 

Układ wysokości tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego w Zatoce Fińskiego, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie. Wysokości normalnego określa się z pomiarów geodezyjnych nawiązanych do punktów podstawowej osnowy geodezyjnej w kraju. 

a. Odcinki sieci kanalizacyjnej i wodociągowej muszą być podzielone w miejscach 

· rozgałęzień, 

· zmian kierunków przewodów, 

· w studniach, 

· komorach, 

· wszelkich zmian atrybutów przewodów

b. Odcinki przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych muszą być podzielone w miejscach 

· rozgałęzień-odgałęzień, 

· studniach kanalizacyjnych i wodociągowych,

· wszelkich zmian atrybutów przewodów 

Obiekty sieci muszą być wprowadzone z uwzględnieniem poprawnych reguł topologicznych i geometrycznych tj.

Reguły topologiczne:

1. Obiekty punktowe muszą być „dociągnięte” do odcinków liniowych.

2. Obiekty liniowe muszą tworzyć logiczną sieć. Muszą być połączone z innymi obiektami liniowymi, poza sytuacjami potwierdzonymi w dokumentacji lub w terenie.

3. Obiekty liniowe krzyżujące się ale przebiegające „jeden pod drugim” (fizycznie nie łączące się) nie mogą mieć w miejscu przecięcia wspólnych wierzchołków. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja gdy obiekty liniowe załamują się dokładnie w miejscu o tych samych współrzędnych X,Y.

Reguły geometryczne:

1. Obiekty liniowe nie mogą być zapętlone.

2. Obiekty liniowe nie mogą  posiadać podwójnych wierzchołków.

3. Obiekty liniowe nie mogą składać się z wielu niepołączonych odcinków liniowych (multilinii)

4. W danych nie mogą występować obiekty o pustej geometrii.

5. Odcinki liniowe muszą być pozyskiwane zgodnie z ich rzeczywistym kierunkiem spadku tj. od punktu o większej wartości rzędnej do punktu o mniejszej wartości rzędnej.

Tab.1. Struktura tabel plików *shp dl urządzeń wodociągowych
	Klasa obiektów
	Typ geometryczny
	Pola
	value_type
	 
	Słownik
	Nazwa pliku .shp

	
	
	
	
	
	KOD
	wartość
	

	sw_hydrant
	point
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	sw_hydrant.shp

	
	
	
	
	
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	
	P
	Projektowany
	

	
	
	rodzaj
	text
	 
	H_nad
	Hydrant nadziemny
	

	
	
	
	
	
	H_pod
	Hydrant podziemny
	

	
	
	
	
	
	Sp
	Spust wodociagowy
	

	sw_odpowietrznik
	point
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	sw_odpowietrznik.shp

	
	
	
	
	
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	
	P
	Projektowany
	

	
	
	rodzaj
	text
	 
	O
	Odpowietrzenie sieci wodociągowej
	

	sw_koncowka
	point
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	sw_koncowka.shp

	
	
	
	
	
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	
	P
	Projektowany
	

	
	
	rodzaj
	text
	 
	Kon_k
	Końcówka kanalizacji
	

	sw_przewod
	linestring
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	sw_przewod.shp

	
	
	
	
	
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	
	P
	Projektowany
	

	
	
	rodzaj
	text
	 
	Ins_wew
	instalacja wewnętrzna
	

	
	
	
	
	
	Phydr
	Podejście hydrantowe
	

	
	
	
	
	
	P_O_W
	podejście odpowietrzenia sieci wod.
	

	
	
	
	
	
	Prowizo
	Odcinek sieci prowizorycznej
	

	
	
	
	
	
	Prz_dom
	Przyłącze domowe
	

	
	
	
	
	
	Prz_pr
	Przyłącze projektowane
	

	
	
	
	
	
	Prz_prz
	Przyłącze przemysłowe
	

	
	
	
	
	
	Prz_pub
	przył. do bud. użyteczności publicznej
	

	
	
	
	
	
	Prz_wsp
	przyłacze wspólne
	

	
	
	
	
	
	Pspust
	Przewód spustowy
	

	
	
	
	
	
	P_wodom
	Podejście wodomierzowe
	

	
	
	
	
	
	Wp
	Wodociąg wody pitnej
	

	
	
	
	
	
	Wp_pr
	Wodociąg - projekt
	

	
	
	
	
	
	Wp_pu
	Wodociąg - planowany zgodnie z umową
	

	
	
	
	
	
	Wp_pz
	Woda pitna - plan zagospodarowania
	

	
	
	
	
	
	Wp_wew
	instalacja wewnętrzna
	

	
	
	
	
	
	Ws
	Woda surowa - do ujęcia
	

	
	
	
	
	
	Wt
	Wodociąg wody technologicznej
	

	
	
	parametry
	text
	 
	200
	średnica nominalna dn 200
	

	
	
	
	
	
	250
	średnica nominalna dn 250
	

	
	
	
	
	
	150
	średnica nominalna dn 150
	

	
	
	
	
	
	300
	średnica nominalna dn 300
	

	
	
	
	
	
	500
	średnica nominalna dn 500
	

	
	
	
	
	
	350
	średnica nominalna dn 350
	

	
	
	
	
	
	400
	średnica nominalna dn 400
	

	
	
	
	
	
	160
	średnica nominalna dn 160
	

	
	
	
	
	
	600
	średnica nominalna dn 600
	

	
	
	
	
	
	110
	średnica nominalna dn 110
	

	
	
	
	
	
	100
	średnica nominalna dn 100
	

	
	
	
	
	
	800
	średnica nominalna dn 800
	

	
	
	
	
	
	315
	średnica nominalna dn 315
	

	
	
	
	
	
	90
	średnica nominalna dn 90
	

	
	
	
	
	
	240
	średnica nominalna dn 240
	

	
	
	
	
	
	1000
	średnica nominalna dn 90
	

	
	
	
	
	
	450
	średnica nominalna dn 450
	

	
	
	
	
	
	80
	średnica nominalna dn 80
	

	
	
	
	
	
	60
	średnica nominalna dn 60
	

	
	
	
	
	
	80AC
	średnica nominalna dn 80
	

	
	
	
	
	
	700
	średnica nominalna dn 700
	

	
	
	
	
	
	1200
	średnica nominalna dn 1200
	

	
	
	
	
	
	650
	średnica nominalna dn 650
	

	
	
	
	
	
	185
	średnica nominalna dn 185
	

	
	
	
	
	
	120
	średnica nominalna dn 120
	

	
	
	
	
	
	130
	''
	

	
	
	
	
	
	155
	średnica nominalna dn 255
	

	
	
	
	
	
	50
	średnica nominalna dn 50
	

	
	
	
	
	
	63
	średnica nominalna dn 63
	

	
	
	
	
	
	70
	średnica nominalna dn 70
	

	
	
	
	
	
	125
	średnica nominalna dn 125
	

	
	
	
	
	
	25
	średnica nominalna dn 25
	

	
	
	
	
	
	180
	średnica dn 180
	

	
	
	
	
	
	40
	średnica nominalna 40
	

	
	
	
	
	
	75
	''
	

	
	
	
	
	
	140
	średnica nominalna dn 140
	

	
	
	
	
	
	65
	średnica nominalna dn 65
	

	
	
	
	
	
	32
	średnica nominalna dn 32
	

	
	
	
	
	
	100PCV
	średnica nominalna dn 100
	

	
	
	
	
	
	175
	średnica nominalna dn 175
	

	
	
	
	
	
	200AC
	średnica nominalna dn 200
	

	
	
	
	
	
	250ŻEL
	średnica nominalna dn 250
	

	
	
	
	
	
	100STAL
	średnica nominalna dn 100
	

	
	
	
	
	
	100ŻEL
	średnica nominalna dn 100
	

	
	
	
	
	
	110PVC
	średnica nominalna dn 110
	

	
	
	
	
	
	100AC
	średnica nominalna dn 100
	

	
	
	
	
	
	225
	średnica nominalna dn 225
	

	
	
	
	
	
	110PE
	średnica nominalna dn 110
	

	
	
	
	
	
	150STAL
	średnica nominalna dn 150
	

	
	
	
	
	
	280
	średnica nominalna dn 280
	

	
	
	
	
	
	350ŻEL
	średnica nominalna dn 350
	

	
	
	
	
	
	18
	średnica nominalna dn 18
	

	
	
	
	
	
	28
	średnica nominalna dn 28
	

	
	
	
	
	
	30
	średnica nominalna dn 30
	

	
	
	
	
	
	20
	średnica nominalna dn 20
	

	
	
	
	
	
	35
	''
	

	
	
	
	
	
	23
	średnica nominalna dn 23
	

	
	
	
	
	
	15
	średnica nominalna dn 15
	

	
	
	
	
	
	50STAL
	średnica nominalna dn 50
	

	
	
	material
	text
	 
	AC
	azbestocement
	

	
	
	
	
	
	PVC
	''
	

	
	
	
	
	
	ŻELIWO
	żeliwo  PN-H/74128
	

	
	
	
	
	
	STAL/ŻELIWO
	''
	

	
	
	
	
	
	PE_110
	''
	

	
	
	
	
	
	STAL
	stal ocynk
	

	
	
	
	
	
	PCV_PN10
	polichrolek winylu PN 10
	

	
	
	
	
	
	WIPRO
	''
	

	
	
	
	
	
	PCV
	PCV
	

	
	
	
	
	
	ŻEL
	ŻEL
	

	
	
	
	
	
	PE
	PE
	

	
	
	srednica
	text
	 
	100
	100
	

	
	
	
	
	
	80
	80
	

	
	
	
	
	
	90
	90
	

	
	
	
	
	
	150
	150
	

	
	
	
	
	
	200
	200
	

	
	
	
	
	
	110
	110
	

	
	
	
	
	
	120
	120
	

	
	
	
	
	
	125
	125
	

	
	
	
	
	
	15
	15
	

	
	
	
	
	
	160
	160
	

	
	
	
	
	
	175
	175
	

	
	
	
	
	
	18
	18
	

	
	
	
	
	
	20
	20
	

	
	
	
	
	
	225
	225
	

	
	
	
	
	
	23
	23
	

	
	
	
	
	
	25
	25
	

	
	
	
	
	
	250
	250
	

	
	
	
	
	
	28
	28
	

	
	
	
	
	
	280
	280
	

	
	
	
	
	
	30
	30
	

	
	
	
	
	
	300
	300
	

	
	
	
	
	
	315
	315
	

	
	
	
	
	
	32
	32
	

	
	
	
	
	
	35
	35
	

	
	
	
	
	
	350
	350
	

	
	
	
	
	
	40
	40
	

	
	
	
	
	
	400
	400
	

	
	
	
	
	
	50
	50
	

	
	
	
	
	
	60
	60
	

	
	
	
	
	
	63
	63
	

	
	
	
	
	
	65
	65
	

	
	
	
	
	
	70
	70
	

	
	
	
	
	
	75
	75
	

	
	
	
	
	
	500
	500
	

	
	
	
	
	
	600
	600
	

	
	
	
	
	
	800
	800
	

	
	
	
	
	
	240
	240
	

	
	
	
	
	
	1000
	1000
	

	
	
	
	
	
	450
	450
	

	
	
	
	
	
	700
	700
	

	
	
	
	
	
	1200
	1200
	

	
	
	
	
	
	650
	650
	

	
	
	
	
	
	185
	185
	

	
	
	
	
	
	130
	130
	

	
	
	
	
	
	155
	155
	

	
	
	
	
	
	180
	180
	

	
	
	
	
	
	140
	140
	

	
	
	rzedna
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	
	
	glebokosc
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	sw_studnia
	point
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	sw_studnia.shp

	
	
	
	
	
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	
	P
	Projektowany
	

	
	
	rodzaj
	text
	 
	S_wod
	Studnia wodomierzowa
	

	
	
	
	
	
	S_rew_w
	Studnia rewizyjna instal. wewnętrzna
	

	
	
	
	
	
	St_wod
	''
	

	
	
	
	
	
	St_w_kw
	studnia wodomierzowa kwadrawowa
	

	
	
	
	
	
	Std_gł
	studnia głębinowa
	

	
	
	funkcja
	text
	 
	Wp
	Wodociąg wody pitnej
	

	
	
	
	
	
	Kgs
	Kanał sanitarny
	

	
	
	
	
	
	Kts
	Tłoczny kanał sanitarny
	

	
	
	
	
	
	Kgs_pr
	Kanał sanitarny - plan zagospodarowania
	

	
	
	
	
	
	Kgo
	Kanał ogólnospławny
	

	
	
	
	
	
	Kgd
	Kanał deszczowy
	

	
	
	
	
	
	Wp_pz
	Woda pitna - plan zagospodarowania
	

	
	
	
	
	
	Wt
	Wodociąg wody technologicznej
	

	
	
	typ_sieci
	text
	 
	główna
	sieć główna
	

	
	
	
	
	
	przyłącze/przykanalik
	sieć wewnętrzna
	

	
	
	glebokosc
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	
	
	rzedna
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	
	
	wymiar
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	sw_trojnik
	point
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	sw_trojnik.shp

	
	
	
	
	
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	
	P
	Projektowany
	

	
	
	rodzaj
	text
	 
	Trój_w
	Trójnik wodociągowy
	

	
	
	
	
	
	Czwórnik
	Czwórnik wodociągowy
	

	
	
	funkcja
	text
	 
	Wp
	Wodociąg wody pitnej
	

	
	
	
	
	
	Kgs
	Kanał sanitarny
	

	
	
	
	
	
	Kts
	Tłoczny kanał sanitarny
	

	
	
	
	
	
	Kgs_pr
	Kanał sanitarny - plan zagospodarowania
	

	
	
	
	
	
	Kgo
	Kanał ogólnospławny
	

	
	
	
	
	
	Kgd
	Kanał deszczowy
	

	
	
	
	
	
	Wp_pz
	Woda pitna - plan zagospodarowania
	

	
	
	
	
	
	Wt
	Wodociąg wody technologicznej
	

	
	
	typ_sieci
	text
	 
	główna
	sieć główna
	

	
	
	
	
	
	przyłącze/przykanalik
	sieć wewnętrzna
	

	
	
	rzedna
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	
	
	glebokosc
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	sw_zasuwa
	point
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	sw_zasuwa.shp

	
	
	
	
	
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	
	P
	Projektowany
	

	
	
	rodzaj
	text
	 
	ZŚ
	Zasuwa ściekowa
	

	
	
	
	
	
	ZW
	Zasuwa węzłowa
	

	
	
	
	
	
	ZP
	Zasuwa przyłączeniowa
	

	
	
	
	
	
	ZPD
	Zasuwa przyłącza domowego
	

	
	
	
	
	
	ZH
	Zasuwa hydrantowa
	

	
	
	srednica
	text
	 
	100
	100
	

	
	
	
	
	
	80
	80
	

	
	
	
	
	
	90
	90
	

	
	
	
	
	
	150
	150
	

	
	
	
	
	
	200
	200
	

	
	
	
	
	
	110
	110
	

	
	
	
	
	
	120
	120
	

	
	
	
	
	
	125
	125
	

	
	
	
	
	
	15
	15
	

	
	
	
	
	
	160
	160
	

	
	
	
	
	
	175
	175
	

	
	
	
	
	
	18
	18
	

	
	
	
	
	
	20
	20
	

	
	
	
	
	
	225
	225
	

	
	
	
	
	
	23
	23
	

	
	
	
	
	
	25
	25
	

	
	
	
	
	
	250
	250
	

	
	
	
	
	
	28
	28
	

	
	
	
	
	
	280
	280
	

	
	
	
	
	
	30
	30
	

	
	
	
	
	
	300
	300
	

	
	
	
	
	
	315
	315
	

	
	
	
	
	
	32
	32
	

	
	
	
	
	
	35
	35
	

	
	
	
	
	
	350
	350
	

	
	
	
	
	
	40
	40
	

	
	
	
	
	
	400
	400
	

	
	
	
	
	
	50
	50
	

	
	
	
	
	
	60
	60
	

	
	
	
	
	
	63
	63
	

	
	
	
	
	
	65
	65
	

	
	
	
	
	
	70
	70
	

	
	
	
	
	
	75
	75
	

	
	
	
	
	
	500
	500
	

	
	
	
	
	
	600
	600
	

	
	
	
	
	
	800
	800
	

	
	
	
	
	
	240
	240
	

	
	
	
	
	
	1000
	1000
	

	
	
	
	
	
	450
	450
	

	
	
	
	
	
	700
	700
	

	
	
	
	
	
	1200
	1200
	

	
	
	
	
	
	650
	650
	

	
	
	
	
	
	185
	185
	

	
	
	
	
	
	130
	130
	

	
	
	
	
	
	155
	155
	

	
	
	
	
	
	180
	180
	

	
	
	
	
	
	140
	140
	

	
	
	rzedna_dna
	numeric
	X,XX
	 
	 
	

	sw_armatura
	point
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	sw_armatura.shp

	
	
	
	
	
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	
	P
	Projektowany
	

	
	
	rodzaj
	text
	 
	Kon_w
	Koncówka rurociągu
	

	
	
	
	
	
	D_prz
	Dalszy przebieg
	

	
	
	
	
	
	Pomp
	Pompownia wody
	

	
	
	funkcja
	text
	 
	Wp
	Wodociąg wody pitnej
	

	
	
	
	
	
	Kgs
	Kanał sanitarny
	

	
	
	
	
	
	Kts
	Tłoczny kanał sanitarny
	

	
	
	
	
	
	Kgs_pr
	Kanał sanitarny - plan zagospodarowania
	

	
	
	
	
	
	Kgo
	Kanał ogólnospławny
	

	
	
	
	
	
	Kgd
	Kanał deszczowy
	

	
	
	
	
	
	Wp_pz
	Woda pitna - plan zagospodarowania
	

	
	
	
	
	
	Wt
	Wodociąg wody technologicznej
	

	
	
	typ_sieci
	text
	 
	główna
	sieć główna
	

	
	
	
	
	
	przyłącze/przykanalik
	sieć wewnętrzna
	

	
	
	rzedna
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	
	
	glebokosc
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	sk_komora
	point
	rodzaj
	text
	 
	S_kom
	Komora podziemna
	sk_komora.shp

	
	
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	

	
	
	
	
	
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	
	P
	Projektowany
	

	
	
	rzedna
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	
	
	glebokosc
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	
	
	typ_sieci
	text
	 
	główna
	sieć główna
	

	
	
	
	
	
	przyłącze/przykanalik
	sieć wewnętrzna
	


Tab.2. Struktura tabel plików *shp dl urządzeń kanalizacji sanitarnej
	Klasa obiektów
	Typ geometryczny
	Pola
	value_type
	 
	Słownik
	Nazwa pliku .shp

	
	
	
	
	
	KOD
	wartość
	

	sk_komora
	point
	rodzaj
	text
	 
	S_kom
	Komora podziemna
	sk_komora.shp

	
	
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	

	
	
	
	
	
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	
	P
	Projektowany
	

	
	
	rzedna
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	
	
	glebokosc
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	
	
	typ_sieci
	text
	 
	główna
	sieć główna
	

	
	
	
	
	
	przyłącze/przykanalik
	sieć wewnętrzna
	

	sk_koncowka
	point
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	sk_komcowka.shp

	
	
	
	
	
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	
	P
	Projektowany
	

	
	
	rodzaj
	text
	 
	Kon_k
	Końcówka kanalizacji
	

	sk_przepompowania
	point
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	sk_przepompownia

	
	
	
	
	
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	
	P
	Projektowany
	

	
	
	rodzaj
	text
	 
	Pks
	Przepompownia ścieków sanitarnych
	

	
	
	
	
	
	Pks_pr
	Przepompowania - projekt
	

	
	
	
	
	
	Pkd
	Przepompownia ścieków deszczowych
	

	
	
	funkcja
	text
	 
	Wp
	Wodociąg wody pitnej
	

	
	
	
	
	
	Kgs
	Kanał sanitarny
	

	
	
	
	
	
	Kts
	Tłoczny kanał sanitarny
	

	
	
	
	
	
	Kgs_pr
	Kanał sanitarny - plan zagospodarowania
	

	
	
	
	
	
	Kgo
	Kanał ogólnospławny
	

	
	
	
	
	
	Kgd
	Kanał deszczowy
	

	
	
	
	
	
	Wp_pz
	Woda pitna - plan zagospodarowania
	

	
	
	
	
	
	Wt
	Wodociąg wody technologicznej
	

	
	
	nazwa_wlasna
	text
	 
	 
	 
	

	
	
	rzedna_dna
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	sk_przewod
	LINESTRING
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	sk_przewod

	
	
	
	
	
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	
	P
	Projektowany
	

	
	
	rodzaj
	text
	 
	Kgs
	Kanał sanitarny
	

	
	
	
	
	
	Kgs_pz
	Kanał sanitarny - plan zagospodarowania
	

	
	
	
	
	
	Kgd
	Kanał deszczowy
	

	
	
	
	
	
	Kgs_wew
	Kanał sanitarny - instalacja wewnętrzna
	

	
	
	
	
	
	Kgs_pu
	Kanał sanitarny - planowany zgodnie z um
	

	
	
	
	
	
	Kgs_pr
	Kanał sanitarny - plan zagospodarowania
	

	
	
	
	
	
	Kgo
	Kanał ogólnospławny
	

	
	
	
	
	
	PWpust
	Przykanalik od wpustu
	

	
	
	
	
	
	P_ks
	Przykanalik sanitarny
	

	
	
	
	
	
	P_ks_w
	Przykanalik sanitarny - instal. wewnętrz
	

	
	
	
	
	
	P_kd
	Przykanalik deszczowy
	

	
	
	
	
	
	P_ko
	Przykanalik ogólnospławny
	

	
	
	
	
	
	P_ks_pr
	Przykanalik sanitarny - projektowany
	

	
	
	
	
	
	P_kd_w
	Przykanalik sanitarny - instal. wewnętrz
	

	
	
	
	
	
	Kts
	Tłoczny kanał sanitarny
	

	
	
	
	
	
	Ktd
	Tłoczny kanał deszczowy
	

	
	
	
	
	
	Kts_pr
	Kanalizacja tłoczna - projekt
	

	
	
	
	
	
	Kts_pz
	Tłoczny kanał sanitarny - plan zagospoda
	

	
	
	
	
	
	Pt_kspr
	Przykanalik tłoczny - projektowany
	

	
	
	
	
	
	Pt_ks
	przykanalik tłoczny sanitarny
	

	
	
	parametry_przewodu
	text
	 
	200
	średnica nominalna dn 200
	

	
	
	
	
	
	250
	średnica nominalna dn 250
	

	
	
	
	
	
	150
	średnica nominalna dn 150
	

	
	
	
	
	
	300
	średnica nominalna dn 300
	

	
	
	
	
	
	500
	średnica nominalna dn 500
	

	
	
	
	
	
	350
	średnica nominalna dn 350
	

	
	
	
	
	
	400
	średnica nominalna dn 400
	

	
	
	
	
	
	160
	średnica nominalna dn 160
	

	
	
	
	
	
	600
	średnica nominalna dn 600
	

	
	
	
	
	
	110
	średnica nominalna dn 110
	

	
	
	
	
	
	100
	średnica nominalna dn 100
	

	
	
	
	
	
	800
	średnica nominalna dn 800
	

	
	
	
	
	
	315
	średnica nominalna dn 315
	

	
	
	
	
	
	90
	średnica nominalna dn 90
	

	
	
	
	
	
	240
	średnica nominalna dn 240
	

	
	
	
	
	
	1000
	średnica nominalna dn 90
	

	
	
	
	
	
	450
	średnica nominalna dn 450
	

	
	
	
	
	
	80
	średnica nominalna dn 80
	

	
	
	
	
	
	60
	średnica nominalna dn 60
	

	
	
	
	
	
	80AC
	średnica nominalna dn 80
	

	
	
	
	
	
	700
	średnica nominalna dn 700
	

	
	
	
	
	
	1200
	średnica nominalna dn 1200
	

	
	
	
	
	
	650
	średnica nominalna dn 650
	

	
	
	
	
	
	185
	średnica nominalna dn 185
	

	
	
	
	
	
	120
	średnica nominalna dn 120
	

	
	
	
	
	
	130
	''
	

	
	
	
	
	
	155
	średnica nominalna dn 255
	

	
	
	
	
	
	50
	średnica nominalna dn 50
	

	
	
	
	
	
	63
	średnica nominalna dn 63
	

	
	
	
	
	
	70
	średnica nominalna dn 70
	

	
	
	
	
	
	125
	średnica nominalna dn 125
	

	
	
	
	
	
	25
	średnica nominalna dn 25
	

	
	
	
	
	
	180
	średnica dn 180
	

	
	
	
	
	
	40
	średnica nominalna 40
	

	
	
	
	
	
	75
	''
	

	
	
	
	
	
	140
	średnica nominalna dn 140
	

	
	
	
	
	
	65
	średnica nominalna dn 65
	

	
	
	
	
	
	32
	średnica nominalna dn 32
	

	
	
	
	
	
	100PCV
	średnica nominalna dn 100
	

	
	
	
	
	
	175
	średnica nominalna dn 175
	

	
	
	
	
	
	200AC
	średnica nominalna dn 200
	

	
	
	
	
	
	250ŻEL
	średnica nominalna dn 250
	

	
	
	
	
	
	100STAL
	średnica nominalna dn 100
	

	
	
	
	
	
	100ŻEL
	średnica nominalna dn 100
	

	
	
	
	
	
	110PVC
	średnica nominalna dn 110
	

	
	
	
	
	
	100AC
	średnica nominalna dn 100
	

	
	
	
	
	
	225
	średnica nominalna dn 225
	

	
	
	
	
	
	110PE
	średnica nominalna dn 110
	

	
	
	
	
	
	150STAL
	średnica nominalna dn 150
	

	
	
	
	
	
	280
	średnica nominalna dn 280
	

	
	
	
	
	
	350ŻEL
	średnica nominalna dn 350
	

	
	
	
	
	
	18
	średnica nominalna dn 18
	

	
	
	
	
	
	28
	średnica nominalna dn 28
	

	
	
	
	
	
	30
	średnica nominalna dn 30
	

	
	
	
	
	
	20
	średnica nominalna dn 20
	

	
	
	
	
	
	35
	''
	

	
	
	
	
	
	23
	średnica nominalna dn 23
	

	
	
	
	
	
	15
	średnica nominalna dn 15
	

	
	
	
	
	
	50STAL
	średnica nominalna dn 50
	

	
	
	srednica
	text
	 
	100
	100
	

	
	
	
	
	
	80
	80
	

	
	
	
	
	
	90
	90
	

	
	
	
	
	
	150
	150
	

	
	
	
	
	
	200
	200
	

	
	
	
	
	
	110
	110
	

	
	
	
	
	
	120
	120
	

	
	
	
	
	
	125
	125
	

	
	
	
	
	
	15
	15
	

	
	
	
	
	
	160
	160
	

	
	
	
	
	
	175
	175
	

	
	
	
	
	
	18
	18
	

	
	
	
	
	
	20
	20
	

	
	
	
	
	
	225
	225
	

	
	
	
	
	
	23
	23
	

	
	
	
	
	
	25
	25
	

	
	
	
	
	
	250
	250
	

	
	
	
	
	
	28
	28
	

	
	
	
	
	
	280
	280
	

	
	
	
	
	
	30
	30
	

	
	
	
	
	
	300
	300
	

	
	
	
	
	
	315
	315
	

	
	
	
	
	
	32
	32
	

	
	
	
	
	
	35
	35
	

	
	
	
	
	
	350
	350
	

	
	
	
	
	
	40
	40
	

	
	
	
	
	
	400
	400
	

	
	
	
	
	
	50
	50
	

	
	
	
	
	
	60
	60
	

	
	
	
	
	
	63
	63
	

	
	
	
	
	
	65
	65
	

	
	
	
	
	
	70
	70
	

	
	
	
	
	
	75
	75
	

	
	
	
	
	
	500
	500
	

	
	
	
	
	
	600
	600
	

	
	
	
	
	
	800
	800
	

	
	
	
	
	
	240
	240
	

	
	
	
	
	
	1000
	1000
	

	
	
	
	
	
	450
	450
	

	
	
	
	
	
	700
	700
	

	
	
	
	
	
	1200
	1200
	

	
	
	
	
	
	650
	650
	

	
	
	
	
	
	185
	185
	

	
	
	
	
	
	130
	130
	

	
	
	
	
	
	155
	155
	

	
	
	
	
	
	180
	180
	

	
	
	
	
	
	140
	140
	

	sk_studnia
	point
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	sk_studnia.shp

	
	
	
	
	
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	
	P
	Projektowany
	

	
	
	rodzaj
	text
	 
	S_rew
	Studnia rewizyjna przelotowa
	

	
	
	
	
	
	S_rew_d
	''
	

	
	
	
	
	
	S_rew_k
	Studnia rewizyjna kwadratowa
	

	
	
	
	
	
	S_rozp
	Studzienka rozprężna
	

	
	
	
	
	
	S_odp
	Studzienka odpowietrzająca
	

	
	
	
	
	
	Srew_pz
	Studnia rewizyjna przelotowa
	

	
	
	
	
	
	Srew_pr
	Studnia rewizyjna przelotowa
	

	
	
	typ_sieci
	text
	 
	główna
	sieć główna
	

	
	
	
	
	
	przyłącze/przykanalik
	sieć wewnętrzna
	

	
	
	funkcja
	text
	 
	Kgs
	Kanał sanitarny
	

	
	
	
	
	
	Kgd
	Kanał deszczowy
	

	
	
	
	
	
	Kts
	Tłoczny kanał sanitarny
	

	
	
	
	
	
	Kgs_wew
	Kanał sanitarny - instalacja wewnętrzna
	

	
	
	
	
	
	Wp
	Wodociąg wody pitnej
	

	
	
	
	
	
	Kgs_pr
	Kanał sanitarny - plan zagospodarowania
	

	
	
	
	
	
	Kgd_wew
	kanalizacja deszczowa- instalacja wewnęt
	

	
	
	rzedna_dolna
	numeric
	X,XX
	 
	 
	

	
	
	glebokosc
	numeric
	X,XXX
	 
	 
	

	
	
	rzedna_gorna
	numeric
	X,XXX
	 
	 
	

	sk_trojnik
	point
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	sk_trojnik.shp

	
	
	
	
	
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	
	P
	Projektowany
	

	
	
	rodzaj
	text
	 
	Trój_k
	trójnik na sieci kanalizacyjnej
	

	
	
	
	
	
	Trój_d
	Trójnik kanalizacji deszczowej
	

	
	
	funkcja
	text
	 
	Wp
	Wodociąg wody pitnej
	

	
	
	
	
	
	Kgs
	Kanał sanitarny
	

	
	
	
	
	
	Kts
	Tłoczny kanał sanitarny
	

	
	
	
	
	
	Kgs_pr
	Kanał sanitarny - plan zagospodarowania
	

	
	
	
	
	
	Kgo
	Kanał ogólnospławny
	

	
	
	
	
	
	Kgd
	Kanał deszczowy
	

	
	
	
	
	
	Wp_pz
	Woda pitna - plan zagospodarowania
	

	
	
	
	
	
	Wt
	Wodociąg wody technologicznej
	

	
	
	rzedna
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	sk_wlot
	point
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	sk_wlot.shp

	
	
	
	
	 
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	 
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	 
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	 
	P
	Projektowany
	

	
	
	rodzaj
	text
	 
	Wlot
	Wlot kanalizacji
	

	
	
	typ_sieci
	text
	 
	główna
	sieć główna
	

	
	
	
	
	
	przyłącze/przykanalik
	sieć wewnętrzna
	

	
	
	rzedna
	double precision
	 
	 
	 
	

	
	
	glebokosc
	double precision
	
	 
	 
	

	sk_wpust
	point
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	sk_wpust.shp

	
	
	
	
	
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	
	P
	Projektowany
	

	
	
	rodzaj
	text
	 
	Wpust
	Wpust uliczny
	

	
	
	funkcja
	text
	 
	Wp
	Wodociąg wody pitnej
	

	
	
	
	
	
	Kgs
	Kanał sanitarny
	

	
	
	
	
	
	Kts
	Tłoczny kanał sanitarny
	

	
	
	
	
	
	Kgs_pr
	Kanał sanitarny - plan zagospodarowania
	

	
	
	
	
	
	Kgo
	Kanał ogólnospławny
	

	
	
	
	
	
	Kgd
	Kanał deszczowy
	

	
	
	
	
	
	Wp_pz
	Woda pitna - plan zagospodarowania
	

	
	
	
	
	
	Wt
	Wodociąg wody technologicznej
	

	
	
	glebokosc_dna
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	
	
	rzedna_dna
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	
	
	rozmiar
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	sk_wylot
	point
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	sk_wylot.shp

	
	
	
	
	
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	
	P
	Projektowany
	

	
	
	rodzaj
	text
	 
	Wylot
	Wylot kanalizacji
	

	
	
	typ_sieci
	text
	 
	główna
	sieć główna
	

	
	
	
	
	
	przyłącze/przykanalik
	sieć wewnętrzna
	

	
	
	rzedna
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	
	
	glebokosc
	double precision
	X,XX
	 
	 
	

	sk_zasuwa
	point
	stan
	text
	 
	-
	Nieokreślony
	sk_zasuwa.shp

	
	
	
	
	
	C
	Czynny
	

	
	
	
	
	
	N
	Nieczynny
	

	
	
	
	
	
	Z
	Zlikwidowany
	

	
	
	
	
	
	P
	Projektowany
	

	
	
	rodzaj
	text
	 
	ZŚ
	Zasuwa ściekowa
	

	
	
	
	
	
	ZW
	Zasuwa węzłowa
	

	
	
	
	
	
	ZP
	Zasuwa przyłączeniowa
	

	
	
	
	
	
	ZPD
	Zasuwa przyłącza domowego
	

	
	
	
	
	
	ZH
	Zasuwa hydrantowa
	

	
	
	funkcja
	text
	 
	Wp
	Wodociąg wody pitnej
	

	
	
	
	
	
	Kgs
	Kanał sanitarny
	

	
	
	
	
	
	Kts
	Tłoczny kanał sanitarny
	

	
	
	
	
	
	Kgs_pr
	Kanał sanitarny - plan zagospodarowania
	

	
	
	
	
	
	Kgo
	Kanał ogólnospławny
	

	
	
	
	
	
	Kgd
	Kanał deszczowy
	

	
	
	
	
	
	Wp_pz
	Woda pitna - plan zagospodarowania
	

	
	
	
	
	
	Wt
	Wodociąg wody technologicznej
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